
 

(*) Ο κοχλίασ λειτουργεί ςε κφκλουσ των 7,5 sec, δηλαδή αν θα ρίχνει π.χ. ςυνεχώσ για 3,5 sec θα είναι ςε παφςη για 4 sec. 

ΜΕΝΟΤ ΕΝΑΤΗ ΛΕΒΗΣΑ ΝΕΡΟΤ THALIA 

Α/Α ΜΕΝΟΤ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ ΟΡΙΑ 
ΠΡΟΣΕΙΝ. 
ΡΤΘΜΙΗ 

ΠΑΡΑΣΗΡΗΕΙ 

1 
Θερμοκραςία 

καυςαερίων on 

Όριο κερμοκραςίασ καυςαερίων 
όπου θ λειτουργία ζναυςθσ περνάει 
ςτο ςτάδιο «προζναυςθ εν κερμώ». 

10-299 
ο
C 

60-65 
 ο

C 
 

2 
Θερμοκραςία 

καυςαερίων off 

Όριο κερμοκραςίασ καυςαερίων 
όπου ςταματάει θ λειτουργία του 
ανεμιςτιρα εξαγωγισ καυςαερίων 
κατά τθ διαδικαςία «ςβιςιμο». 

10-299 
ο
C 

55-60
 ο

C 
Προτείνεται ρφκμιςθ ςε 5

 ο
C  πιο κάτω από τθ κερμοκραςία “on” προκειμζνου 

να μθν υπάρχει άςκοπθ απώλεια κερμότθτασ του νεροφ ςτο λζβθτα. 

3 
Διάρκεια 

προζναυςησ 1 

Ο χρόνοσ ςε sec προκζρμανςθσ τθσ 
αντίςταςθσ πριν ξεκινιςει ο κοχλίασ 
τθν αρχικι τροφοδοςία με πζλλετ. 

0-300sec 70-100 sec 

Αποςκοπεί ςτθν προκζρμανςθ του ςωλινα τθσ αντίςταςθσ και του δοχείου 
καφςθσ (ταςάκι) πριν τθν αρχικι τροφοδοςία. Η θζρμανςη τησ αντίςταςησ 
λειτουργεί ςυνεχώσ από το ςτάδιο αυτό μζχρι ό αιςθητήρασ εντοπίςει 
διαφορά θερμοκραςίασ καυςαερίων 8 

 ο
C μεγαλφτερη από την αρχική. 

4 
Διάρκεια 

προζναυςησ 2 

Ο χρόνοσ  λειτουργίασ (*) του κοχλία 
για τθν αρχικι τροφοδοςία με 
πζλλετ. 

0-300sec 140-200 sec 

Ρυκμίηεται ανάλογα με το μζγεθοσ (μικοσ) και τθ ςκληρότητα του πζλλετ. Θα 
πρζπει όταν ολοκλθρωκεί θ διαδικαςία αυτι να ζχει καλυφκεί πλιρωσ το 
ςτόμιο του ςωλινα τθσ αντίςταςθσ ώςτε να υπάρχει θ αναγκαία ποςότθτα 
καυςίμου για τθν ανάφλεξθ. 

5 
Διάρκεια 

προζναυςησ εν 
θερμώ 

Ο  ςυνολικόσ χρόνοσ λειτουργίασ 
του κοχλία μετά τθν άνοδο τθσ 
κερμοκραςίασ καυςαερίων πάνω 
από το όριο τθσ κερμοκραςίασ 
καυςαερίων on 

0-300sec 100-150 sec 

Αφορά τθ λειτουργία ζναυςθσ μετά τθ μεταβατικι λειτουργία και προχποκζτει 
επιτυχθμζνθ ζναυςθ.  
Οι ρυκμίςεισ των μεταβατικών λειτουργιών τροφοδοςίασ ςε πζλλετ και αζρα 
γίνονται ςτο μενοφ Ρυθμίςεισ  → δοςολογία. 

6 
Διάρκεια 
ζναυςησ 

Η ςυνολικι διάρκεια ζναυςθσ sec 
1020-1080 

sec 

Ο ςυνολικόσ προκακοριςμόσ χρόνοσ ζναυςθσ πριν  τθν λειτουργία on ι τθν 
αποτυχθμζνθ ζναυςθ. Ο χρόνοσ αυτόσ μπορεί να είναι ςτθν πραγματικότθτα 
μικρότεροσ όταν γίνει ςφντομα ανάφλεξθ, οπότε θ μετάβαςθ ςτθν  κανονικι 
λειτουργία γίνεται νωρίτερα.  

7 
Διάρκεια 
φλόγασ 

Η διάρκεια τροφοδοςίασ από το 
τζλοσ τθσ προζναυςθσ εν κερμώ 
μζχρι τθν ζναρξθ λειτουργίασ on 

sec 180-210 sec 
 


